
Mínimo Máximo Previstas Realizadas % Realizadas

Cloro livre (Determinado no local) mg/L Cl2 --- 0,3 0,5 0 100% 2 2 100%

Contagem de bactérias Coliformes col./100mL 0 0 0 0 100% 2 2 100%

Contagem de Escherichia coli col./100mL 0 0 0 0 100% 2 2 100%

Alumínio µg/L Al 200 < 50 (LQ) < 50 (LQ) 0 100% 1 1 100%

Condutividade µS/cm a 20ºC 2500 636 636 0 100% 1 1 100%

Manganês mg/L Mn 0,05 < 10,0 (LQ) < 10,0 (LQ) 0 100% 1 1 100%

Turvação UNT 4 < 0,7 (LQ) < 0,7 (LQ) 0 100% 1 1 100%

Contagem de Clostridium perfringens col./100mL 0 0 0 0 100% 1 1 100%

Cor mg/L PtCo 20 < 5 (LQ) < 5 (LQ) 0 100% 1 1 100%
Enumeração de microrganismos viáveis - número de 

colónias a (22±2)ºC col./mL --- 98 98 0 100% 1 1 100%
Enumeração de microrganismos viáveis - número de 

colónias a (36±2)ºC col./mL --- 80 80 0 100% 1 1 100%

Contagem de Enterococos col./100mL 0 0 0 0 100% 1 1 100%

Cheiro, a 25ºC Factor de diluição 3 < 3 < 3 0 100% 1 1 100%

Sabor, a 25ºC Factor de diluição 3 < 3 < 3 0 100% 1 1 100%

pH (Determinado no local) Unidades de pH 6,5 - 9,5 7,3 7,3 0 100% 1 1 100%

Totais 0 18 18

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Não foram registados incumprimentos

Assinatura:

Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano

N.º Análises PCQA 
Valor Paramétrico 

(VP)

Resultados obtidos
N.º resultados > 

VP

% Cumprimento 

do VP

2022
Dados do Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano no Concelho de:

1º trimestre

ArieiroZona de Abastecimento: 

Parâmetros Unidades

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises 

periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).



Mínimo Máximo Previstas Realizadas % Realizadas

Cloro livre (Determinado no local) mg/L Cl2 --- 0,2 0,2 0 100% 1 1 100%

Contagem de bactérias Coliformes col./100mL 0 0 0 0 100% 1 1 100%

Contagem de Escherichia coli col./100mL 0 0 0 0 100% 1 1 100%

Alumínio µg/L Al 200 < 50 (LQ) < 50 (LQ) 0 100% 1 1 100%

Condutividade µS/cm a 20ºC 2500 282 282 0 100% 1 1 100%

Manganês mg/L Mn 0,05 < 10,0 (LQ) < 10,0 (LQ) 0 100% 1 1 100%

Turvação UNT 4 < 0,7 (LQ) < 0,7 (LQ) 0 100% 1 1 100%

Contagem de Clostridium perfringens col./100mL 0 0 0 0 100% 1 1 100%

Cor mg/L PtCo 20 < 5 (LQ) < 5 (LQ) 0 100% 1 1 100%
Enumeração de microrganismos viáveis - número de 

colónias a (22±2)ºC col./mL --- Não detectado Não detectado 0 100% 1 1 100%
Enumeração de microrganismos viáveis - número de 

colónias a (36±2)ºC col./mL --- Não detectado Não detectado 0 100% 1 1 100%

Contagem de Enterococos col./100mL 0 0 0 0 100% 1 1 100%

Cheiro, a 25ºC Factor de diluição 3 < 3 < 3 0 100% 1 1 100%

Sabor, a 25ºC Factor de diluição 3 < 3 < 3 0 100% 1 1 100%

pH (Determinado no local) Unidades de pH 6,5 - 9,5 7,1 7,1 0 100% 1 1 100%

Totais 0 15 15

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Não se registaram incumprimentos

Assinatura:

Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano

N.º Análises PCQA 
Valor Paramétrico 

(VP)

Resultados obtidos
N.º resultados > 

VP

% Cumprimento 

do VP

2022
Dados do Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano no Concelho de:

1º trimestre

SilvesZona de Abastecimento: 

Parâmetros Unidades

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises 

periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).





Dados do Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano no Concelho de: 

Zona de Abastecimento: 

2022 

Zona | - Águas superficiais 

|º trimestre 

  

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, acravés de análises 

periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 

Controlo da Qualidade da 

Parâmetros Unidades 

Cloro livre (Determinado no local) mg/L CR 

Contagem de bactérias Coliformes col /100mL 

Contagem de Escherichia coli col./100mL 

Aluminio ug/L Al 

Azoto Amoniacal mg/L NH4+ 

Condutividade pS/em a 20°C. 

Manganés mg/L Mn 

Turvação UNT 

Contagem de Clostridium perfringens col/100mL 

Cor mg/L PrCo 

Enumeração de microrganismos viáveis - número de 

colónias a (2227 colin 
Enumeração de microrganismos viáveis - número de 

colénias a (3642)°C coliml. 
Contagem de Enterococos col./100mL 

Cheiro, a 25°C Factor de diluição 

Sabor, a 25°C Factor de diluição 

pH (Determinado no local) Unidades de pH 

Oxidabilidade mg/L O2 

Ferro ug/l Fe 

Calcio mg/L Ca2+ 

Chumbo pg/L Pb 

Cobre mg/L Cu 

Crómio ug/L Cr 

Dureza total mg/L CaCO3 

Magnésio mg/L Mg2t 

Niquel ng/L Ni 

Nitritos mg/L NO2 

Benzo (a) pireno pel 

Benzo (b) Auoranteno pgil 

Benzo (k) fluoranteno pel 

Benzo (ghi) perilena ug'L 

Indeno (1,2,3-cd) pireno pel 

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP) pel 

Bromodiclorometano vel 

Dibromocloromecano pel 

Bromofórmio pel 

Clorofarmio pel 

Tri-halometanos caral (THM) ugil 

Radão Byt 

Carbono Orgânico Total (TOC) mg/L C 

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): 

Valor Paramétrico 

(VP) 
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Não foram registados incumprimentos



Dados do Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano no Concelho de: 2022 

Zona de Abastecimento: Zona 2 - Águas subterrâneas 
Ie 

trimestre 

  

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises 

periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 

Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano 

; Resultados obrid . NL.” Análises PCQA 
. Valor Paramétrico séuttados obtidos Ne resultados > — % Cumprimento Q 

Parametros Unidades . 
(VP) Minimo Maximo VP do VP Previstas Realizadas % Realizadas 

Cloro livre (Determinado no local) mg/L CIZ _ 0,2 17 0 hoo% 2 2 100% 

Concagem de bactérias Coliformes col/100mL º o 3 Il 50% 2 2 100% 

Contagem de Escherichia coli col/100mL 0 0 0 0 (00% 2 2 100% 

  

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): 

Não foram tomadas medidas , visto que as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
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