
Dados do Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano no Concelho de: 

Zona de Abastecimento: 

Município de Albufeira 

Silves-(2023) 

2º Trimestre de 2023 

  

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro. procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises 

periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 

Parâmetros 

Co 

  

Valor Paramerrico 
Unidades 

Resultados obtidos Nº resultados > 

lo da Qualidade da Agua para Consumo Humano 

% Cumprimento N.º Análises PCQA 

(VP) Minima Máximo vp do VP Previstas Realizadas % Realizadas 

Bactérias Coliformes UFC/100mE Ô o o o 100% 1 1 100% 

Escherichia coli UFC/100mL o 0 o q 100% I I 100% 

Cloro Residual Livre mg/L Cl; - 05 05 0 100% i ! 100% 

Número de colónias à (22+2}°C UFC/mL - ND (<1) ND (<1) o 100% I l 100% 

Numero de colénias a (36+2}°C UFC/mL 100 ND (<1) NO {<t) 0 100% ! I 100% 

Condutividade uSfem, 20°C 2500 379 379 Q 100% t | 100% 

Cor mg/L PtCo 20 <2,0 (LQ) <20 (LO) 0 100% 1 | 100% 

pH Escala Sorensen 6,5-9,5 7A (23°C) 7.4 (23°C} 0 100% Il 1 100% 

Cheiro, a 25°C Fator de diluição - <1 (LQ) <1 (LQ) 0 100% | l 100% 

Sabor, a 25°C Fator de diluição - <1 (LQ) <1 (LQ) © 100% I ( 100% 

Turvação UNT - 0,60 0,60 0 100% 1 | 100% 

Enteracocos UFC/100 ml 0 0 º a 100% 1 1 100% 

Manganês pet 50 <15 (LQ) <IS (LQ) 0 100% I | 100% 

Clostridium perfringens (incluindo esporos) UFC/109 ml — 0 0 0 100% I | 100% 

Ferro gil 200 «50 (LQ) <50 (LQ) 0 100% I ! 100% 

Alumínio ng/L 200 1,0e+2 IDe+2 0 100% 1 l 100% 

PARÂMETROS CONSERVATIVOS 

1,2 dicloroeano mg/l <0.] <D.1 o 100% I f 100% 

Antimónio vg Sb <LS <1S 0 100% | l 100% 

Arsénio g/l As <3 <3 o 100% | 1 100% 

Bentazona yall <0.03 <0.03 o 100% 1 I 100% 

Benzeno vg! <0,3 <03 o 100% 8 1 100% 

Boro toral mg/l B <0.03 <0.039 Q 100% 1 1 100% 

Bromatos g/l BrO3 2.4 24 o 100% | 1 100% 

Cädmio total g/l Cd <LS <[5 0 100% l 1 100% 

Cianetos vel Cn <5.00 <5.00 0 100% | I 100% 

Cloretos mg/l Ci 52 52 9 100% I l 100% 

Clorpirifos ugA <0.03 <0.03 o 100% | l 100% 

Desetilsimazina gil <0.03 <D.03 o 100% I 1 100% 

Desetilterbucilazina [0:44] <0.03 <D.04 o 100% ' 1 100% 

Dimetenamida-P ug/l <0.03 <0.03 0 100% I 1 100% 

Dimetoate gi <0.03 <0.03 o 100% l I 100% 

Divrão gil <0.03 <D.03 o 100% 1 I 100% 

Dose indicativa total mSv/ano <0.10 <0.10 o 100% I ! 100% 

Flucretos mg/l F 0.10 0.4 q 100% 1 1 100% 

Imidaclopride ugil <0.03 <0.03 0 100% | I 100% 

Linurão pg <0.03 <0.03 0 100% i Il 100% 

Mecoprope vgi <D.03 <0.03 o 100% i I 100% 

Mercúrio ug Hg <0.200 <0.200 0 100% 1 I 100% 

Metolacloro ug/l <0.03 <0.03 0 100% Ê | 100% 

Metribuzina pgfl <D.03 <0.03 9 100% ' | 100% 

Nicratos mg/t NO3 1.9 38 0 100% I I 100% 

Ometoata ugil <DO3 <0.03 0 100% I I 100% 

Pesticidas - total pgil <0.03 <0.03 Qa 100% I 1 100% 

Selénio ugil$e <3.00 <3.00 û 100% l I 100% 

Simazina ugil <0.03 <0.03 Q 100% | I 100% 

Sodio mg/l Na 30 30 a 100% I 1 100% 

Sulfatos mg/l SO4 41 41 0 100% I I 100% 

Terbutilazina ug/l <0.03 <0.03 0 100% I I 100% 

Tetracloroeteno ugil <0.10 <0.10 q 100% I | 100% 

Tetracloroetena e tricloraeteno g/l <1.0 <1.0 0 100% I I 100% 

Tricloroeteno ug/l <1D <1.0 9 100% I | 100% 

  

Informação complementar telativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Não foram registados incumprimentos. 

ak Assinatura:



Dados do Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano no Concelho de: e . 
Município de Albufeira 

Zona de Abastecimento: Arieiro-(2023) 

2º Trimestre de 2023 

  

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agasto, alterado pelo Decreto - Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises 

periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 

Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano 

o . Valor Parametrico Resultados obtidos No resultados> % Cumprimento N.º Análises PCQA 
Parâmetros Unidades 

(VP) Minimo Máximo VP do VP Previstas Realizadas % Realizadas 

Bacrérias Coliformes UFC/100mL o 0 0 0 100% l I 100% 

Escherichia coli UFC/100mL Q 0 0 0 100% I I 100% 

Cloro Residual Livre mg/L Cla - 0.6 0,6 0 100% I 1 100% 

PARÂMETROS CONSERVATIVOS 

1,2 dicloroetano ug/l <0.1 <0.1 o 100% I 1 100% 

Antiménio ug/l Sb <15 <I5 0 100% 1 1 100% 

Arsénio nel As <3 <3 o 100% | | 100% 

Bentazona ug/l <0.03 <0.03 o 100% i 1 100% 

Benzeno vg <0.3 <0.3 0 100% I l 100% 

Boro total mg/l B <0.03 <0,039 0 100% | f 100% 

Bromatos pg! BrO3 24 24 o 100% I I 100% 

Cädmio total ugil Cd <L5 <1.5 o 100% I 1 100% 

Cianetos pg Cn <5.00 <5.00 Q 100% 1 I 100% 

Cloretos mg/l Cl 52 52 0 100% ! 1 100% 

Clorpirifos vg <0.03 <0.03 o 100% | I 100% 

Desetilsimazina vgh <D.03 <0.03 0 100% 1 I 100% 

Desetilterbutilazina ug/l <0.03 <0.03 0 100% Il I 100% 

Dimetenamida-P vg <0.03 <0.03 0 100% | 1 100% 

Dimetoato ugit <0.03 <0.03 0 100% 4 I 100% 

Diurão ugit <0.03 <0.03 0 100% i | 100% 

Dase indicativa total mSv/ano <0.10 <0.10 0 100% 1 1 100% 

Fluoretos mg/l F 0.10 0.14 0 100% 1 I (00% 

Imidaclopride pgA <0.03 <0.03 û 100% ! Il 100% 

Linurão ug/l <0.03 <0.03 0 100% t | 100% 

Mecaprape pelt <0.03 <0.03 0 100% I I 100% 

Mercúrio ug/l Hg <0.200 <0.200 0 100% I 1 100% 

Metolaclora ug <0.03 <0.03 0 100% I J 100% 

Metribuzina pgil <0.03 <0,03 0 190% 1 1 100% 

Nitratos mg/l NO3 3.9 38 0 100% I ! 100% 

Ometoato g/l <D.03 <0.03 o 100% I t 10D% 

Pesticidas - cocal uel <0.03 <0.03 9 100% I 1 100% 

Selénio ug/l Se <3.00 <3.00 0 100% 1 l 100% 

Simazina ug/l <0.03 <0.03 o 100% I l 100% 

Sódio mg/l Na 30 30 9 100% | 1 100% 

Sulfatos mg/l SO4 41 41 0 100% 1 I 100% 

Terbutilazina ug/l <0.03 <0.03 o 100% I 1 100% 

Tetracloroeteno vg <0.10 <0.10 o 100% 1 I 100% 

Tetracioroereno e tricloroeteno ug/l <10 <LO o 100% I i 100% 

Tricloroeteno ug/l <1.0 <1.0 o 100% I 1 100% 

  

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Não foram registados incumprimentos



Dados do Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano no Concelho de: no ; 
Municipio de Albufeira 

Zona de Abastecimento: Zona | - Aguas Superficiais-(2023) 

2° Trimestre de 2023 

  

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises 

periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 

Controlo da Qualidade d a para Consumo Humano 

. Valor Paramecrico Resultados obtidos N° resultados > — % Cumprimento N.º Análises PCQA 

Parâmetros Unidades 
(VP) Minima Máximo VP do VP Previstas Realizadas % Realizadas 

Bactérias Coliformes UFC/100mL 0 0 8B 2 97% S7 59 104% 

Escherichia coli UFC/100mL Û 0 0 0 100% 57 59 104% 

Cloro Residual Livre mg/l Ch - <0,1 (LQ) 09 0 100% 57 59 104% 

Número de colónias a (22+2)°C UFC/mL - ND (<I) >300 o 100% 27 27 100% 

Número de colônias a (36+2)°C UFC/mL 100 ND (<1) >300 o 100% 27 27 100% 

Condutividade HS/em, 20º 2500 358 462 o 100% 27 27 100% 

Cor mg/L PrCo 20 <20 (LO) <20 (LO) 0 100% 27 27 100% 

pH Escala Sorensen 6.595 7.4 (21°C) 8,1 (20°C) o 100% 27 27 100% 

Cheiro, a 25°C Fator de diluição - <1 (LQ) <1 (LQ) o 100% 27 27 100% 

Sabor, a 25°C Fator de diluição - <1 (LQ) <1 (LQ) o 100% 27 27 100% 

Turvação UNT - <0,30 (LO) 0,84 o 100% 27 27 100% 

Enterococos UFC/100 ml o 0 o 0 100% 27 27 100% 

Aluminio ug/L 200 <50 (LQ) Lie+2 o 100% 27 27 100% 

Azoto amoniacal mg/L NH, 0,50 <0,02 (LO) <0,02 (LQ) 0 100% 2 2 100% 

Closcridium perfringens (incluindo esporos) UFC/100 ml — o 0 o 100% 27 27 100% 

Ferro pg/L 200 <50 (LQ) 145 0 100% 27 27 100% 

Manganês ug 50 <15 (LQ) 29 0 100% 27 27 100% 

Nitritos gl NO; 0,50 <0,020 (LQ) <0,020 (LQ) o 100% 2 2 100% 

Oxidabilidade miLO: 5,0 <1,5 (LQ) <15 (LQ) o 100% 2 1 100% 

Benzo(a)pireno elk 0.010 <0,003 (LQ) <0,003 (LQ) 0 100% 2 a 100% 

Cálcio mg/l Co - 17,4 26,6 0 100% 2 2 100% 

Chumbo pall Po 10 <3,0 (LQ) <3.0 (LQ) 0 100% 2 2 100% 

Cobre migil Cu 20 <0,3 (LQ) <0,3 (LQ) 0 100% 2 2 100% 

Crômio ugil Cr 50 <2,0 (LQ) <2,0 (LQ) º 100% 2 2 100% 

Dureza mgil Caco, - 110 140 0 100% 2 2 100% 

Magnésio mgil Mg - 15 18 9 100% 2 2 100% 

Niquel ug/L No 20 <5 (LO) <5 (LO) o 100% 2 2 100% 

Hitracurbonetes Aromances Polinucleares weil alo <0,010 (LQ) <0,010 (LQ) 0 100% 2 2 100% 

Benzo(b)fluoranteno pel - <0,010 (LQ) <0.010 (LQ} 0 100% 2 2 100% 

Benzo(g.h.iperileno agit. - <0,010 (LQ) <0,010 (LQ) 0 100% 2 2 100% 

Benzo(k)fluoranteno gl - <0,010 (LQ) <0,010 (LQ) D 100% 2 2 100% 

Indeno(|,2,3-cd)pireno mel - <0.010 (LQ) <0.010 (LO) 0 100% 2 2 100% 

Trihalometanos BEL 100 27 23 o 100% 2 2 100% 

Clorofórmio ug - <3 (LQ) 18 0 100% 2 2 100% 

Bromofórmio ugil - 5 9 0 100% 2 2 100% 

Dibromoclorometano ue - 6 12 0 100% 2 2 100% 

Bromodicloromerano wel - #7 (LQ) 6 o 100% 2 2 100% 

Radão Bail 500 <10,0 (LG) <16.0 (LO) o 100% 2 2 100% 

Cloritos mg 0,7 =O, 0050 (LO) <0,0050 (LO) o 100% 2 2 100% 

Cloratos mel 0,7 <,0080 (LQ) <0,0080 (LO) o 100% 2 2 100% 

Carbono Orgânico Total male Sem altaração anormal 1,3(21/06/2023) 3,9 (1105/2023) o 100% 27 27 100% 

PARÂMETROS CONSERVATIVOS 

12 dicloraetano pg! <0.1 <0.1 o 100% 1 i 100% 

Antiménio pgi Sb <15 <L5 o 100% I 1 100% 

Arsénio ug/l As <j <3 o 100% 1 i 100% 

Bentazona pel <0.03 <0.03 0 100% | 1 100% 

Benzeno vg <0.3 <0.3 0 100% I i 100% 

Boro total mg/l B <0.03 <0.039 0 100% | f 100% 

Bromatos pg/t BrO3 24 24 0 100% | 1 100% 

Cädmio total ug/l Cd <1S <15 0 100% 1 i 100% 

Cianetos pg/t Cn <5.00 «5.00 o 100% | 1 100% 

Cloretos mg/l CI 52 52 0 100% I 1 100% 

Clorpirifos ug!l <0.03 <0.03 o 100% 1 1 100% 

Desetilsimazina ugil <0.03 <0.03 o 100% I 1 100% 

Desecilterbutilazina vg <0.03 <0.03 0 100% | 1 100% 

Dimetenamida-P ug/l <0.03 <0.03 o 100% 1 | 100% 

Dimetoato ug!l <D.03 <D.03 o 100% ; | 100% 

Diurão ugil <0.03 <0.03 o 100% 1 1 100% 

Dose indicativa total mSv/ano <0.10 <0.10 0 100% t 1 100% 

Fluoretos mg/l F 0.10 0.14 o 100% t 1 100% 

Imidaclopride ug <0.03 <0.03 o 100% ' 1 100%



Linurão 

Mecoprope 

Mercúrio 

Metolacloro 

Metribuzina 

Nitraros 

Ometoato 

Pesticidas - total 

Selénio 

Simazina 

Sódio 

Sulfatos 

Terbutilazina 

Tetracloroeteno 

Tetracloroeteno e tricloroereno 

Tricloroeteno 

ugil 

pgil 

pe/l Hg 

ug/l 

vgil 

mg/l NO3 

va 

vei 

ug/l Se 

gil 

mg/l Na 

mg! $C4 

ug/l 

ug 

ugil 

ugil 

<0.03 

<0.03 

<0.200 

<0.03 

<0.03 

39 

<0.03 

<0.03 

<3.00 

<0.03 

30 

41 

<0.03 

<D.10 

<10 

<LO 

<0.03 

<0.03 

<0.200 

<0,03 

<0.03 

38 

<0.03 

<0.03 

<3.00 

<0.03 

30 

41 

<0.03 

<0.10 

<10 

<10 2 
90 

0 
0
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100% 

100% 

100% 

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Não foram tomadas medidas, visto que as analises 

posteriores não confirmaram os incumprimentos 

    

Assinatura:   



Dados do Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano no Concelho de: 

Zona de Abastecimento: 

Município de Albufeira 

Zona 2 - Águas Subterrâneas-(2023) 

2º Trimestre de 2023 

  

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto - Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises 

periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 

Pardmetros 

Bactérias Coliformes 

Escherichia coli 

Cloro Residual Livre 

Aluminio 

Azoto amoniacal 

Número de colónias a (2242)ºC 

Número de colónias a (3642) 

Condurividade 

Clostridium perfringens (incluindo esporos) 

Cor 

pH 

Ferro 

Manganês 

Nitratos 

Nicricos 

Oxidabilidade 

Cheiro, a 25°C 

Sabor, a 25°C 

Turvação 

Antiménio 

Arsénio 

Benzeno 

Benzo(a)pirena 

Boro 

Bromatos 

Cädmio 

Cälcio 

Chumbo 

Cianetos 

Cobre 

Crômio 

1,2-Dicloroetano 

Dureza 

Enceracocos 

Fluoretos 

Magnésio 

Mercúrio 

Niquel 

Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares 

Benzo(b)fluoranteno 

Benzo(g,h,i)perileno 

Benza(k}fluoranteno 

Indeno(1,2,3-cd)pireno 

Selênio 

Cloretos 

Tricloroeteno e Tetracloroeteno 

Triclorosteno 

Tetracloroeteno 

Trihalometanos 

Cloroférmie 

Bromofórmio 

Dibromociorometano 

Bramodiclorometano 

Sódio 

Sulfatos 

Alfa-cocal 

Dose Indicativa Toral 

Radão 

Pesticidas totais 

Bentazona 

Clorpirifos 

Controlo da Quali 

Unidades 

UFC/100mL 

UFC/100mL 

mg/L Cla 

gl 

mg/l NH, 

UFCimL 

UFCimL 

uSicm, 20°C 

UFC/100 ml 

mg/L PrCo 

Escala Sorensen 

pgfL 

pall 

mg/L NO; 

mgL NO; 

mg/l O; 

Fator de diluição 

Fator de diluição 

UNT 

ngiL Sb 

pg/L As 

pall 

pg/L 

mg/L B 

ug/L 

ugl Cd 

mg/L Ca 

ug/L Pb 

pg/L CN 

mg/L Cu 

pg/L Cr 

vel 

mg/L CaCO, 

UFC/100 mt 

mg/L F 

mg/L Mg 

ugiL 

ug/L Ni 

ugil 

ul 

ug/L 

vel 

pel 

pg/L Se 

mg/L CI 

pg/L 

pel 

gL 

pg/L 

pg/L 

pg/L 

ugl 

ug/L 

mg/l Na 

mg/L SO 

By 

msv 

Ba/l 

ugll 

ug 

vei 

Valor Paramétrico 

(VP) 

a 

0 

200 

0,50 

190 

2500 

20 

6,5-9,5 

200 

50 

So 

0,50 

5.0 

5.0 

10 

1.0 

0.010 

1,0 

10 

5,0 

10 

SO 

2.0 

50 

3,0 

LS 

1,0 

20 

0,10 

200 

250 

0,10 

O10 

500 

050 

0,10 

0.10 

  

de da 

  

Resultados abtidos 

Minimo 

0 

0 

08 

<50 (LQ) 

<0,02 (LQ) 

ND (<1) 

ND (<1) 

860 

o 

<2.0 (LO) 

7.6 (21°C) 

<50 (LQ) 

<15 (LO) 

<10 (LQ) 

<0,020 (LQ) 

<1,5 (LQ) 

<I (LQ) 

<1 (LQ) 

<0.30 (LQ) 

<15 (LQ) 

<3 (LQ) 

<0.3 (LQ) 

<0,003 (LQ) 

<0,15 (LQ) 

< 3,0(LQ) 

<1,0 (LQ) 

93 

<3,0 (LQ) 

<15 (LQ) 

<03 (LO) 

<2,0 (LQ) 

<0,3 (LQ) 

340 

0 

0.14 

26 

<0,20 (LQ) 

<5 (LQ) 

<0,010 (LQ) 

<0,010 (LQ) 

<0,010 (LQ) 

<0,010 (LQ) 

<0,010 (LQ) 

<3,0 (LQ) 

Be+l 

<3 (LQ) 

<0.3 (LQ) 

<3 (LQ) 

<3 (LQ) 

<3 (LQ) 

<3 (LQ) 

<3 (LQ) 

<3 (LQ) 

51 

31 

<0,04 (LQ) 

<0,10 

<10.0 (LQ) 

< 0.03 (LQ) 

<0,03 (LQ) 

<D.0300 (LQ) 

Maximo 

0 

0 

13 

<50 (LO) 

<0,02 (LQ) 

ND (<1) 

ND (<1) 

860 

o 

<2,0 (LQ) 

7,6 (21°C) 

<50 (LQ) 

<15 (LQ) 

<10 (LQ) 

<0,020 (LQ) 

<1,5 (LQ) 

<1 (LQ) 

<1 (LQ) 

<0,30 (LQ} 

<1,5 (LQ) 

<3 (LO) 

<0.3 (LQ) 

<0,003 (LQ) 

<0,15 (LQ) 

< 3,0(LO} 

<1,0 (LQ) 

93 

<3,0 (LQ) 

<15 (LQ} 

<0,3 (LQ) 

<2.0 (LQ) 

<0,3 (LQ) 

340 

0 

0.14 

26 

<0,20 (LQ) 

<S (LQ) 

<0,010 (LQ) 

<0,010 (LQ) 

<0,010 (LQ) 

<D,010 (LQ) 

<0,010 (LQ) 

<3,0 (LQ) 

Bet! 

<3 (LQ) 

<0.3 (LQ) 

<3 (LQ) 

<3 (LQ) 

<3 (LQ) 

<3 (LQ) 

<3 (LQ) 

<3 (LQ) 

51 

31 

<0,04 (LQ) 

<0,10 

<10,0 (LQ} 

< 0,03 (LQ) 

<0,03 (LQ) 

<0,0300 (LQ) 

N. resultados > 

vP 

2
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8
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a 

ua para Consumo Humano 

% Cumprimento 

do VP 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Previstas 

2 

Nº Análises PCQA 

Realizadas 

2 

2 

% Realizadas 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

190% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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Desetilterbutilazina 

Diurão 

Linurão 

S-Metolacloro 

Terbutilazina 

Imidaclopride 

Simazina 

Desetilsimazina 

Cloritos 

Cloratos 

Dimetenamida-P 

Metribuzina 

Mecoprope 

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): 

Assinatura: 

pall 

vet 

ugl 

pel 

pg/L 

pgil 

ug/L 

uglL 

mg/L 

mg/L. 

pg/L 

pg/L 

pall 

0,10 

0.10 

0,10 

0,10 

0.19 

0,10 

0,10 

0.7 

0,7 

0.10 

0.10 

0,10 

<0,030(LQ) 
<0,030 (LQ) 

<0,030 (LQ) 

<0,030 (LQ) 

<0,030 (LQ) 

<0,030 (LO) 

<0,030 (LQ) 

<0,030(LQ) 

<0,0050 (LQ) 

<0,0080 (LQ) 

<0,030 (LQ) 

«0,030 (LQ) 

<0,03 (LQ) 

   

<0,030(LQ) 

<0,030 (LQ) 

<0,030 (LQ) 

<0,030 (LQ) 

<0,030 (LQ) 

<0,030 (LQ) 

<0,030 (LQ) 

<0,030(LQ) 

<0,0050 (LQ) 

<0,0080 (LQ) 

<0,030 (LQ) 

<0,030 (LQ) 

<0,03 (LQ) o
o
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